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Ventilatsioonisüsteem 
§ Õhuvooluhulk   280 m3/h 
      78 l/s 
      0,25 l/(s·m2) 
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Ventilatsioonisüsteem 
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Ventilatsioonisüsteem 
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Ventilatsioonisüsteem 
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Mõõtetulemused: temperatuur 
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Mõõtetulemused: temperatuur (suvi) 
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Mõõtetulemused: temperatuur (talv) 
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Soojusvaheti temperatuuri suhtarv (talv) 
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Mõõtetulemused: suhteline niiskus (talv) 
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Mõõtetulemused: suhteline niiskus 

Välisõhk 

Sissepuhkeõhk ruumi 
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Mõõtetulemused: CO2 
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Mõõtetulemused: CO2 
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EVS-EN 15251 II klass
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